
Отметка о размещении (дата и учетный номер) сведений о профилактическом визите в едином
реестре контрольных (надзорных) мероприятий:
«16» ноября 2023 г., 42230061000208477155
ссылка на карточку мероприятия в едином реестре контрольных (надзорных) мероприятий:

QR-код, обеспечивающий переход на страницу в информационно-телекоммуникационной
сети "Интернет", содержащую запись единого реестра контрольных (надзорных)
мероприятий о профилактическом мероприятии, контрольном (надзорном) мероприятии в
едином реестре контрольных (надзорных) мероприятий, в рамках которого составлен
соответствующий документ

Министерство Российской Федерации по делам гражданской обороны,
чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий

Отдел надзорной деятельности и профилактической работы г. Кемерово, г. Березовского и Кемеровского
района управления надзорной деятельности и профилактической работы Главного управления МЧС

России по Кемеровской области - Кузбассу
(указывается наименование контрольного (надзорного) органа и при необходимости его территориального органа)

«» г., № 2311/001-42/113/ПВПР
(дата составления предписания)

обл Кемеровская область - Кузбасс, г Кемерово, ул Ворошилова, Строение 9а, 83842538790, e-mail:
ondpr1@42.mchs.gov.ru

(адрес, номер телефона, адрес электронной почты органа, осуществляющего федеральный государственный надзор)

Предписание
об устранении нарушений обязательных требований

1. Профилактический визит проведен: « » г., учетный номер 42230061000208477155.
(указывается дата проведения, учетный номер в едином реестре контрольных (надзорных) мероприятий)

2. Профилактический визит проведен в рамках:
Осуществления федерального государственного пожарного надзора

(наименование вида государственного контроля (надзора), вида муниципального контроля в соответствии с единым реестром видов федерального государственного контроля (надзора), регионального государственного контроля (надзора),
муниципального контроля)

3. Профилактический визит проведен следующими должностными лицами:
1. инспектор отделения надзорной деятельности и профилактической работы Кировского района г. Кемерово
отдела надзорной деятельности и профилактической работы г. Кемерово, г. Березовского и Кемеровского района
управления надзорной деятельности и профилактической работы Главного управления МЧС России по
Кемеровской области – Кузбассу (государственный инспектор Кемеровского и Березовского городских округов,
Кемеровского муниципального округа по пожарному надзору) Новиков Евгений Евгеньевич, e-mail:
novikovee@42.mchs.gov.ru, телефон: +7(3842) 772670

(указываются фамилии, имена, отчества (при наличии), должности инспектора (инспекторов, в том числе руководителя группы инспекторов)

4. Профилактический визит проведен по адресу (местоположению):
1. обл Кемеровская область - Кузбасс, г Кемерово, пр-кт Октябрьский, Дом 12А

(указываются адрес (местоположение) места осуществления контролируемым лицом деятельности или адрес (местоположение) нахождения иных объектов контроля)

5. Контролируемое лицо, которому вручается предписание:
МУНИЦИПАЛЬНОЕ АВТОНОМНОЕ ДОШКОЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ № 207 "ЦЕНТР

РАЗВИТИЯ РЕБЕНКА - ДЕТСКИЙ САД", адрес юридического лица: 650066, ОБЛАСТЬ КЕМЕРОВСКАЯ ОБЛАСТЬ -
КУЗБАСС, КЕМЕРОВО, ОКТЯБРЬСКИЙ ПРОСПЕКТ, 12, А

(указываются фамилия, имя, отчество (при наличии) гражданина или наименование организации, их индивидуальные номера налогоплательщика)

6. В целях исполнения предписания контролируемому лицу необходимо устранить следующие
нарушения:

1. Отсутствует дверь эвакуационного выхода из лестничной клетки в уровне 1-го этажа препятствующая распространению
опасных факторов пожара на путях эвакуации ( на объекте защиты запрещается снимать предусмотренные проектной
документацией двери эвакуационных выходов из поэтажных коридоров, холлов, фойе, вестибюлей, тамбуров, тамбур-
шлюзов и лестничных клеток, а также другие двери, препятствующие распространению опасных факторов пожара на
путях эвакуации (п. 16 "д" ПРАВИЛ ПРОТИВОПОЖАРНОГО РЕЖИМА В РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ,
утвержденные ПОСТАНОВЛЕНИЕМ ПРАВИТЕЛЬСТВА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ № 1479 от 16 сентября 2020
г.))
Наименование нормативного правового акта, содержащего нарушенное обязательное требование и его структурная единица:
Пункт: 16, Подпункт: н, Другое: . Постановление Правительства РФ 1479 от 16.09.2020 «Об утверждении Правил
противопожарного режима в Российской Федерации»
Нарушенное обязательное требование:
эксплуатировать после изменения класса функциональной пожарной опасности здания, сооружения, пожарные отсеки и части здания,
а также помещения, не отвечающие нормативным документам по пожарной безопасности в соответствии с новым классом
функциональной пожарной опасности
Срок устранения нарушения:
11.11.2024



2. При эксплуатации системы пожарной сигнализации сверх срока службы, установленного изготовителем (поставщиком),
и при отсутствии информации изготовителя (поставщика) о возможности дальнейшей эксплуатации правообладатель
объекта защиты не обеспечил ежегодное проведение испытаний средств обеспечения пожарной безопасности и
пожаротушения до их замены в установленном порядке
Наименование нормативного правового акта, содержащего нарушенное обязательное требование и его структурная единица:
Пункт: 54, Другое: . Постановление Правительства РФ 1479 от 16.09.2020 «Об утверждении Правил противопожарного
режима в Российской Федерации»
Нарушенное обязательное требование:
Руководитель организации организует работы по ремонту, техническому обслуживанию и эксплуатации средств обеспечения
пожарной безопасности и пожаротушения, обеспечивающие исправное состояние указанных средств. Работы осуществляются с
учетом инструкции изготовителя на технические средства, функционирующие в составе систем противопожарной защиты. При
монтаже, ремонте, техническом обслуживании и эксплуатации средств обеспечения пожарной безопасности и пожаротушения
должны соблюдаться проектные решения и (или) специальные технические условия, а также регламент технического обслуживания
указанных систем, утверждаемый руководителем организации. Регламент технического обслуживания систем противопожарной
защиты составляется в том числе с учетом требований технической документации изготовителя технических средств,
функционирующих в составе систем. На объекте защиты хранятся техническая документация на системы противопожарной защиты, в
том числе технические средства, функционирующие в составе указанных систем, и результаты пусконаладочных испытаний
указанных систем. При эксплуатации средств обеспечения пожарной безопасности и пожаротушения сверх срока службы,
установленного изготовителем (поставщиком), и при отсутствии информации изготовителя (поставщика) о возможности дальнейшей
эксплуатации правообладатель объекта защиты обеспечивает ежегодное проведение испытаний средств обеспечения пожарной
безопасности и пожаротушения до их замены в установленном порядке. Информация о работах, проводимых со средствами
обеспечения пожарной безопасности и пожаротушения, вносится в журнал эксплуатации систем противопожарной защиты. К
выполнению работ по монтажу, техническому обслуживанию и ремонту средств обеспечения пожарной безопасности и
пожаротушения привлекаются организации или индивидуальные предприниматели, имеющие специальное разрешение, если его
наличие предусмотрено законодательством Российской Федерации.
Срок устранения нарушения:
11.11.2024

3. На проездах к объекту защиты установлены ворота, которые не имеют системы противопожарной защиты, которая в
случае пожара должна обеспечивать автоматическую разблокировку и (или) открывание ворот, установленных на
проездах и подъездах, а также нахождение их в открытом положении для обеспечения беспрепятственного проезда
пожарной техники. (допускается ручное открывание при организации круглосуточного дежурства персонала
непосредственно у места установки шлагбаума, ворот, ограждения и иных технических средств на проездах или
дистанционно при устройстве видео- и (или) аудиосвязи с местом их установки)
Наименование нормативного правового акта, содержащего нарушенное обязательное требование и его структурная единица:
Пункт: 71, Другое: . Постановление Правительства РФ 1479 от 16.09.2020 «Об утверждении Правил противопожарного
режима в Российской Федерации»
Нарушенное обязательное требование:
Правообладатели земельных участков обеспечивают надлежащее техническое содержание (в любое время года) дорог, проездов и
подъездов к зданиям, сооружениям, строениям и наружным установкам, открытым складам, наружным пожарным лестницам и
пожарным гидрантам, резервуарам, естественным и искусственным водоемам, являющимся источниками наружного
противопожарного водоснабжения. Запрещается использовать для стоянки автомобилей на территории населенных пунктов,
предприятий и организаций площадки для пожарной техники, включая разворотные, предназначенные для ее установки, в том числе
для забора воды, подачи средств тушения, доступа пожарных на объект защиты. Не допускается перекрывать проезды для пожарной
техники изделиями и предметами, посадкой крупногабаритных деревьев, исключающими или ограничивающими проезд пожарной
техники, доступ пожарных в этажи зданий, сооружений либо снижающими размеры проездов, подъездов, установленные
требованиями пожарной безопасности. Система противопожарной защиты в случае пожара должна обеспечивать автоматическую
разблокировку и (или) открывание шлагбаумов, ворот, ограждений и иных технических средств, установленных на проездах и
подъездах, а также нахождение их в открытом положении для обеспечения беспрепятственного проезда пожарной техники.
Допускается ручное открывание при организации круглосуточного дежурства персонала непосредственно у места установки
шлагбаума, ворот, ограждения и иных технических средств на проездах или дистанционно при устройстве видео- и (или) аудиосвязи с
местом их установки. У въезда на территорию строительных площадок, открытых плоскостных автостоянок и гаражей, а также на
территорию садоводства или огородничества вывешиваются схемы с обозначением въездов, подъездов, пожарных проездов и
источников противопожарного водоснабжения. Физическим лицам запрещается препятствовать работе подразделений пожарной
охраны, в том числе в пути следования подразделений пожарной охраны к месту пожара.
Срок устранения нарушения:
11.11.2024

4. В здании на путях эвакуации не предусмотрено аварийное освещение в соответствии с требованиями СП 52.13330 (п. 1
ч. 1 ст. 6 Федерального закона 22.07.2008 №123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»; п.
4.3.12 СП 1.13130.2020 «Эвакуационные пути и выходы»)
Наименование нормативного правового акта, содержащего нарушенное обязательное требование и его структурная единица:
Часть: 1, Раздел: , Глава: 19, Статья: 89, Пункт: . Федеральный закон 123-ФЗ от 22.07.2008 «Технический регламент о
требованиях пожарной безопасности»
Нарушенное обязательное требование:
Эвакуационные пути в зданиях и сооружениях и выходы из зданий и сооружений должны обеспечивать безопасную эвакуацию
людей. Расчет эвакуационных путей и выходов производится без учета применяемых в них средств пожаротушения.
Срок устранения нарушения:
11.11.2024

5. В здании склада по адресу: г. Кемерово, пр. Октябрьский, 12А, Литера Б отсутствует система пожарной сигнализации и
система оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре (п. 21 «Приложение N 5 к требованиям к оснащению



объектов защиты автоматическими установками пожаротушения, системой пожарной сигнализации, системой
оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре»)
Наименование нормативного правового акта, содержащего нарушенное обязательное требование и его структурная единица:
Пункт: 8. Постановление Правительства РФ 1464 от 01.09.2021 «Об утверждении требований к оснащению объектов
защиты автоматическими установками пожаротушения, системой пожарной сигнализации, системой оповещения и
управления эвакуацией людей при пожаре»
Нарушенное обязательное требование:
8. Объекты защиты оснащаются системой оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре в соответствии с критериями
оснащения объектов защиты системой оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре согласно приложению N 5.
Классификация систем оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре приведена в приложении N 6.
Срок устранения нарушения:
11.11.2024

6. Руководитель организации не организовал работы по ремонту, техническому обслуживанию и эксплуатации системы
пожарной сигнализации, обеспечивающие исправное состояние указанной системы (Согласно акту комплексных
испытаний, на работоспособности системы пожарной сигнализации от 07.11.2023), а именно уровень громкости,
формируемый звуковыми и речевыми оповещателями ниже допустимого уровня шума. Речевые оповещатели не
расположены таким образом, чтобы в любой точке защищаемого объекта, где требуется оповещение людей о пожаре,
обеспечивалась разборчивость передаваемой речевой информации. Общий уровень звука системы оповещения и
управления эвакуацией людей при пожаре менее 75 дБА (п. 1 ч. 1 ст. 6, ч. 4 ст. 84, Федерального закона от 22.07.2008 №
123-ФЗ, п. 4.1; п. 4.3 СП 3.1313.2009 «Системы противопожарной защиты система оповещения и управления эвакуацией
людей при пожаре требования пожарной безопасности»)
Наименование нормативного правового акта, содержащего нарушенное обязательное требование и его структурная единица:
Пункт: 12. Постановление Правительства РФ 1464 от 01.09.2021 «Об утверждении требований к оснащению объектов
защиты автоматическими установками пожаротушения, системой пожарной сигнализации, системой оповещения и
управления эвакуацией людей при пожаре»
Нарушенное обязательное требование:
12. Звуковые пожарные оповещатели системы оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре должны обеспечивать уровень
звукового сигнала не менее чем на 15 акустических децибел выше допустимого уровня звука постоянного (фонового) шума в
защищаемом помещении. При этом общий уровень звука в защищаемом помещении (уровень звука постоянного шума в помещении
совместно с уровнем звука сигналов, производимых всеми звуковыми пожарными оповещателями) должен быть не менее 75
акустических децибел на расстоянии 3 метров от оповещателя, но не более 120 акустических децибел в любой точке защищаемого
помещения. Измерение уровня звука должно производиться шумомером на расстоянии 1,5 метра от уровня пола.
Срок устранения нарушения:
11.11.2024

7. На объекте защиты отсутствуют результаты пусконаладочных испытаний системы пожарной сигнализации
Наименование нормативного правового акта, содержащего нарушенное обязательное требование и его структурная единица:
Пункт: 54, Другое: . Постановление Правительства РФ 1479 от 16.09.2020 «Об утверждении Правил противопожарного
режима в Российской Федерации»
Нарушенное обязательное требование:
Руководитель организации организует работы по ремонту, техническому обслуживанию и эксплуатации средств обеспечения
пожарной безопасности и пожаротушения, обеспечивающие исправное состояние указанных средств. Работы осуществляются с
учетом инструкции изготовителя на технические средства, функционирующие в составе систем противопожарной защиты. При
монтаже, ремонте, техническом обслуживании и эксплуатации средств обеспечения пожарной безопасности и пожаротушения
должны соблюдаться проектные решения и (или) специальные технические условия, а также регламент технического обслуживания
указанных систем, утверждаемый руководителем организации. Регламент технического обслуживания систем противопожарной
защиты составляется в том числе с учетом требований технической документации изготовителя технических средств,
функционирующих в составе систем. На объекте защиты хранятся техническая документация на системы противопожарной защиты, в
том числе технические средства, функционирующие в составе указанных систем, и результаты пусконаладочных испытаний
указанных систем. При эксплуатации средств обеспечения пожарной безопасности и пожаротушения сверх срока службы,
установленного изготовителем (поставщиком), и при отсутствии информации изготовителя (поставщика) о возможности дальнейшей
эксплуатации правообладатель объекта защиты обеспечивает ежегодное проведение испытаний средств обеспечения пожарной
безопасности и пожаротушения до их замены в установленном порядке. Информация о работах, проводимых со средствами
обеспечения пожарной безопасности и пожаротушения, вносится в журнал эксплуатации систем противопожарной защиты. К
выполнению работ по монтажу, техническому обслуживанию и ремонту средств обеспечения пожарной безопасности и
пожаротушения привлекаются организации или индивидуальные предприниматели, имеющие специальное разрешение, если его
наличие предусмотрено законодательством Российской Федерации.
Срок устранения нарушения:
11.11.2024

8. При монтаже, ремонте, техническом обслуживании и эксплуатации системы пожарной сигнализации не соблюдаются
проектные решения и (или) специальные технические условия, а также регламент технического обслуживания
указанных систем, утверждаемый руководителем организации (Согласно акту комплексных испытаний, на
работоспособности системы пожарной сигнализации от 07.11.2023 требуется произвести замену технических средств в
составе СПС) (Регламент технического обслуживания систем противопожарной защиты составляется в том числе с
учетом требований технической документации изготовителя технических средств, функционирующих в составе систем)
Наименование нормативного правового акта, содержащего нарушенное обязательное требование и его структурная единица:
Пункт: 54, Другое: . Постановление Правительства РФ 1479 от 16.09.2020 «Об утверждении Правил противопожарного
режима в Российской Федерации»
Нарушенное обязательное требование:
Руководитель организации организует работы по ремонту, техническому обслуживанию и эксплуатации средств обеспечения
пожарной безопасности и пожаротушения, обеспечивающие исправное состояние указанных средств. Работы осуществляются с



учетом инструкции изготовителя на технические средства, функционирующие в составе систем противопожарной защиты. При
монтаже, ремонте, техническом обслуживании и эксплуатации средств обеспечения пожарной безопасности и пожаротушения
должны соблюдаться проектные решения и (или) специальные технические условия, а также регламент технического обслуживания
указанных систем, утверждаемый руководителем организации. Регламент технического обслуживания систем противопожарной
защиты составляется в том числе с учетом требований технической документации изготовителя технических средств,
функционирующих в составе систем. На объекте защиты хранятся техническая документация на системы противопожарной защиты, в
том числе технические средства, функционирующие в составе указанных систем, и результаты пусконаладочных испытаний
указанных систем. При эксплуатации средств обеспечения пожарной безопасности и пожаротушения сверх срока службы,
установленного изготовителем (поставщиком), и при отсутствии информации изготовителя (поставщика) о возможности дальнейшей
эксплуатации правообладатель объекта защиты обеспечивает ежегодное проведение испытаний средств обеспечения пожарной
безопасности и пожаротушения до их замены в установленном порядке. Информация о работах, проводимых со средствами
обеспечения пожарной безопасности и пожаротушения, вносится в журнал эксплуатации систем противопожарной защиты. К
выполнению работ по монтажу, техническому обслуживанию и ремонту средств обеспечения пожарной безопасности и
пожаротушения привлекаются организации или индивидуальные предприниматели, имеющие специальное разрешение, если его
наличие предусмотрено законодательством Российской Федерации.
Срок устранения нарушения:
11.11.2024

9. Не предусмотрено отключение при пожаре систем общеобменной вентиляции (п. 1 ч. 1 ст. 6 Федерального закона от
22.07.2008 № 123-ФЗ; п. 6.24 СП 7.1313.2013 «Отопление, вентиляция и кондиционирование»)
Наименование нормативного правового акта, содержащего нарушенное обязательное требование и его структурная единица:
Часть: 4, Раздел: , Глава: 19, Статья: 83, Пункт: . Федеральный закон 123-ФЗ от 22.07.2008 «Технический регламент о
требованиях пожарной безопасности»
Нарушенное обязательное требование:
устройством для задержки подачи газовых и порошковых огнетушащих веществ на время, необходимое для эвакуации людей из
помещения пожара
Срок устранения нарушения:
11.11.2024

(указываются выявленные нарушения обязательных требований (с указанием обязательного требования, нормативного правового акта и его структурной единицы, которым установлено нарушенное обязательное требование, сведений,
являющихся доказательствами нарушения обязательного требования), требований, содержащихся в разрешительных документах, с указанием реквизитов разрешительных документов, требований документов, исполнение которых является

обязательным в соответствии с законодательством Российской Федерации, ранее принятого решения контрольного (надзорного) органа, срок устранения нарушения)

инспектор отделения надзорной деятельности и
профилактической работы Кировского района г. Кемерово
отдела надзорной деятельности и профилактической работы г.
Кемерово, г. Березовского и Кемеровского района управления
надзорной деятельности и профилактической работы Главного
управления МЧС России по Кемеровской области – Кузбассу
(государственный инспектор Кемеровского и Березовского
городских округов, Кемеровского муниципального округа по
пожарному надзору) Новиков Евгений Евгеньевич

(должность, фамилия, инициалы руководителя, заместителя руководителя органа государственного контроля (надзора), органа
муниципального контроля, иного должностного лица, подписавшего предписание)

подпись

инспектор отделения надзорной деятельности и профилактической работы Кировского района г. Кемерово
отдела надзорной деятельности и профилактической работы г. Кемерово, г. Березовского и Кемеровского
района управления надзорной деятельности и профилактической работы Главного управления МЧС России по
Кемеровской области – Кузбассу (государственный инспектор Кемеровского и Березовского городских округов,
Кемеровского муниципального округа по пожарному надзору) Новиков Евгений Евгеньевич, e-mail:
novikovee@42.mchs.gov.ru, телефон: +7(3842) 772670

(фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии) и должность должностного лица, непосредственно подготовившего проект предписания, контактный телефон, электронный адрес (при наличии)

Отметка об ознакомлении или об отказе от ознакомления (дата и время) контролируемых лиц или их
представителей с предписанием об устранении нарушений обязательных требований

(фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии) должность руководителя, иного должностного лица или уполномоченного представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя, ознакомленного с предписанием)

«___» часов «___» минут «___» _________ 20___ г. ______________________
(подпись)

Отметка о направлении предписания в электронном виде (адрес электронной почты), в том числе через
личный кабинет на специализированном электронном портале

(указывается способ и дата направления предписания)

В случае несогласия с настоящим предписанием Вы можете обжаловать его в течение 30 календарных
дней со дня получения информации о принятии обжалуемого решения (статья 40 Федерального закона
«О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации») с
использованием единого портала государственных и муниципальных услуг (функций), перейдя по
ссылке https://knd.gosuslugi.ru/ или с помощью QR-кода

https://knd.gosuslugi.ru/

